Broj izvjeStaja: 21 24-09543

Sluzba za zdravstvenu ekologiju, 21 000 Split, Vukovarska 46
Odjel za kemijske analize voda, tel. 021/401-162, e-mail: vode@nzjz-split.nr

= NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE
»

i2s
L Odjel opce zdravstvene ekologije, tel: 021/401-168, uzorkovanje@nzjz-split.hr

TEST

Ovlasteni laboratorij prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda Ministarstva
zastite okolida i energetike. SluZbeni laboratorij za obavljanje analize voda za ljudsku potroSnju prema Rje3enju Ministarstva zdravstva
Ovlasteni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda prema Rjeenju Ministarstva

Spiit, 21.6.2024.

poljoprivrede.
ISPITNI IZVJESTAJ
Analiticki broj: 2764-24K
Zahtjev: Ugovor
Narucitelj: SPLITSKO - DALMATINSKA ZUPANIJA

21000 Split, Domovinskog rata 2
OIB: 40781519492

Vlasnik: SPLITSKO - DALMATINSKA ZUPANIJA
21000 Split, Domovinskog rata 2

Mjerno mjesto: Z.0 OPACAC; Drzavni revizijski monitoring vode za ljudsku potrosnju-Djecji vrti¢ Imotski,
Imotski
Uzorak: Drzavni revizijski monitoring - voda za ljudsku potro$nju, ZO OPACAC, DV Imotski; Izvjestaj

se sastoji od izvjestaja broj 21 24-09543, izvjeStaja broj 54 24-01699, izvjeStaja broj
47/2024, Dio analiza je‘analiziran u HZJZ, broj izvjeStaja 240056, oznaka uzorka 1530/24

Uzorak dostavio: Uzorkovao-dostavio Bruno Zeravica, djelatnik NZJZSDZ
Metoda uzorkovanja: *HRN ISO 5667-5:2011
Datum uzorkovanja: 8.5.2024.10:10

Datum dostave uzorka:  8.5.2024.12:35
Opis uzorka: Bez obiljezja.

lzvjestaj se sastoji od kemijskog (K) i mikrobioloskog (M) dijela

REZULTATI ISPITIVANJA

Pocetak ispitivanja: 8.5.2024. Zavrsetak ispitivanja: 31.5.2024.
Parametar Metoda ispitivanja Mjemna jedinica Rezultat MDK Sukladnost

Slobodni klor *HRN EN 1SO 7393-2:2018 mg/L Clz 0.23 0,5 Da
Temperatura vode pri uzorkovanju ‘E*;Stand. mEtoak2SrdI=di20/1d, 2350 °C 14,3 25 Da
Boja vizualna metoda mg/L Pt/Co skale <5 20 Da
Mutnoca *HRN EN 1SO 7027-1:2016 NTU 0,58 4 Da
Miris Vlastita metoda M-11.s.S.2 - bez - Da
Koncentracija vodikovih iona *HRN EN 1SO 10523:2012 pH jedinica 7,8na 22,2°C 6,5-9,5 Da
Vodijivost *HRN EN 27888:2008 uS/cm /20°C 413 2500 Da
UtroSak KMnOa *HRN EN ISO 8467:2001 mg/L Oz <0,5 5 Da
Amonij *HRN ISO 7150-1:1998 mg/L NH+* < 0,01 0,5 Da
Nitrit *HRN EN 26777:1998 mg/L. NO=" <0,01 0,5 Da
Fenoli(ukupni) *HRN ISO 6439:1998 ug/L <2 -

Detergenti anionski *HRN EN 903:2002 pg/L <5 200 Da
Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mg/l <0,5 10 Da
Isparni ostatak na 105°C vlastita metoda mg/L 225 -

Ukupna tvrdoca Racunski mg/L CaCOs 208 -

Ukupni alkalitet Racunski mg/L CaCOs 189 -

Hidrogenkarbonat Racunski mg/L. HCOa™ 231 -
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Broj izvjestaja: 21 24-09543

MDK - maksimalna dopustena koncentracija

* _ akreditirana metoda

Voditelj Odsjeka za povrsinske vode, vode za pi¢e, hemodijalizu i rekreaciju

Mr. sc. Tina Dumanic, dipl. ing.

Parametar Metoda ispitivanja Mjerna jedinica Rezultat MDK Sukladnost
Uglikovodici HRN 190 11423 1:2002#0RNEN | gL <10 50 Da
Fosfati *HRN EN ISO 10304 -1:2009 ug/L P <160 300 Da
Nitrat *HRN EN I1SO 10304 -1:2009 mg/L NOs™ 1,4 50 Da
Klorid *HRN EN I1SO 10304 -1:2009 mg/L CI 4,2 250 Da
Sulfat *HRN EN ISO 10304 -1:2009 mg/L SO+ 16 250 Da
Fluorid *HRN EN 1SO 10304 -1:2009 ug/L F- 30 1500 Da
Kalcij *HRN EN 1SO 14911:2001 mg/L Ca* 77 -
Magnezij *HRN EN 1SO 14911:2001 mg/L Mg?* 37 L
Kalij *HRN EN 1SO 14911:2001 mg/L K* 0,48 12 Da
Natrij *HRN EN 1SO 14911:2001 mg/L Na* 2,1 200 Da
Bromat *HRN EN ISO 15061:2001 ug/L BrOs~ <10 10 Da
Kloriti *HRN EN ISO 15061:2001 pg/L ClOz <50 250 Da
Klorati *HRN EN ISO 15061:2001 pg/L ClOs" <50 250 Da
MDK - maksimalna dopustena koncentracija
* - akreditirana metoda
# - ovlastena metoda
Voditelj Odsjeka za ionsku kromatografiju
Marijana Lacman, dipl. ing.
Parametar Metoda ispitivanja Mjerna jedinica Rezultat MDK Sukladnost
Ukupni organski ugljik (TOC) *HRN EN 1484:2002 mgC/L 0,338 -
Trihalometani - ukupno *HRN EN ISO 10301:2002 pg/L 1 100 Da
1,2-dikloretan *HRN EN I1SO 10301:2002 pg/L <0,14 3 Da
Trikloroeten *HRN EN 1SO 10301:2002 pg/L <0,13 10 Da
Tetrakloroeten *HRN EN ISO 10301:2002 Hg/L <0,09 10 Da
Benzen *HRN |SO 11423 -1:2002 * o/l <(0,13 1 Da
Kloroform (triklormetan) *HRN EN {SO 10301:2002 Hg/L 0,26 -
Bromoform *HRN EN 1SO 10301:2002 g/t <0,13 -
Dibromklormetan *HRN EN ISO 10301:2002 ug/L 0,3 -
Bromdiklormetan *HRN EN !SO 10301:2002 pg/L 0,44 -
Tetraklorugljik *HRN EN ISO 10301:2002 ug/L < 0,07 -
Suma tetrakloreten i trikloreten *HRN EN I1SO 10301:2002 ug/L <0,13 10 Da
1,1,1-trikloretan *HRN EN 1SO 10301:2002 pg/L <0,25 -

MDK - maksimalna dopustena koncentracija

* _ akreditirana metoda

Voditelj Odsjeka za kromatografske analize voda
Milica Ledi¢, dipl. ing.

Parametar Metoda ispitivanja Mjerna jedinica Rezultat MDK Sukladnost
Olovo *HRN EN ISO 15586:2008 ug/L 2,5 10 Da
Kadmij *HRN EN ISO 15586:2008 g/l <0,3 5 Da
Krom *HRN EN ISO 15586:2008 pg/L <1 50 Da
Zeliezo *HRN EN 1SO 15586:2008 pg/L 14,09 200 Da
Strana 2/3
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Broj izvjeStaja: 21 24-09543

Parametar Metoda ispitivanja Mjerna jedinica Rezultat MDK Sukladnost
Mangan *HRN EN ISO 15586:2008 Hg/L <1 50 Da
Bakar *HRN EN ISO 15586:2008 Hg/L 8,69 2000 Da
Nikal *HRN EN ISO 15586:2008 pg/L 2,48 20 Da
Arsen *HRN EN ISO 15586:2008 pg/L <1 10 Da
Aluminij *HRN EN ISO 15586:2008 ug/L 39,02 200 Da
Selen *HRN EN SO 15586:2008 Hg/L <5 20 Da
Antimon *HRN EN ISO 15586:2008 pg/L <2 10 Da
Cink *HRN 1SO 8288:1998 pg/L 16 3000 Da
Jiva ;\él;a;fgggzetoda M-1I-B-2; Izdanje 1; gL <03 1 Da

MDK - maksimalna dopustena koncentracija
* - akreditirana metoda

Voditelj Odsjeka za spektrofotometrijske analize voda
Anna Spomenka Bakavi¢, mag. sanit. ing.

1IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Rezultati ispitanih parametara u uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopu$tenim koncentracijama utrvdenim u Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 64/2023, NN 88/23).

) Voditelj Odjela za kemijske analize vode
Milica Ledié, dipl.ing.
Napomena:

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pe€ata i potpisa.

Laboratorij se odrite svake odgovornosti za tvrdnje koje je narucitelj naveo o dostavljenom uzorku.

Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odiu€ivanja.

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda, osim ako nije regulirano posebnim ugovorom.

----- Kraj ispitnog izvjestaja -
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Broj izvjeStaja: 54 24-01699

17025-HAA
™~ NASTAVN! ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE
r‘_ ’ Sluzba za zdravstvenu ekologiju, 21 000 Split, Vukovarska 46 -
. Qdjel sanitarne mikrobiologije, tel. 021 401 129, e-mail: vode.mikrobiologija@nzjz-split.hr &
== Odiel opée zdravstvene ekologie, tel: 021/401-168, uzorkovanje@nzjz-split.hr —

Ovlasteni laboratorij prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda Ministarstva
zastite okoliSa i energetike.

Sluzbeni laboratorij za obavljanje analize voda za ljudsku potrodnju prema RjeSenju Ministarstva zdravstva.

Ovlateni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda prema Rje$enju Ministarstva
poljoprivrede.

Split, 13.5.2024.

ISPITNI IZVJESTAJ

Analiti¢ki broj: 2764-24M
Zahtjev: Ugovor
Narugitelj: SPLITSKO - DALMATINSKA ZUPANIJA

21000 Split, Domovinskog rata 2
OIB: 40781519492

Viasnik: SPLITSKO - DALMATINSKA ZUPANIJA
21000 Split, Domavinskog rata 2

Mjerno mjesto: Z.0 OPACAC; Drzavni revizijski monitoring vode za ljudsku potro$nju-Dje&ji vrti¢ Imotski,
Imotski

Uzorak: Vodovodna voda, djedji vrti¢ Imotski, slavina kuhinja

Uzorak dostavio: Bruno Zeravica, djelatnik NZJZSDZ

Metoda uzorkovanja: *HRN EN ISO 19458:2008

Datum uzorkovanja: 8.5.2024.10:10

Datum dostave uzorka: 8.5.2024.12:35
Opis uzorka: Bez obiljezja

Izvjestaj se sastoji od kemijskog (K) i mikrobioloskog (M) dijela

REZULTATI ISPITIVANJA

Pocetak ispitivanja: 8.5.2024. Zavrsetak ispitivanja: 11.5.2024.
Parametar Metoda ispitivanja Mjerna jedinica Rezultat MDK
Broj kolonija 36°C *HRN EN ISO 6222:2000 N cfu/1 ml 0 100
Broj kolonija 22°C *HRN EN ISO 6222:2000 cfu/1 mi 0 100
A . *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN
Ukupni koliformi ISO 9308-1:2014/ A1:2017 cfu/100 ml 0 0
e . *HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN
Escherichia coli ISO 9308-1:2014/ A1:2017 cfu/100 mi 0 0
Clostridium perfringens *HRN EN 1SO 14189:2016 cfu/100 mi 0 0
Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 cfu/100 ml 0 0

MDK - maksimalna dopustena koncentracija
* - akreditirana metoda

Voditelj Odsjeka,za mikrobiolosku analizu voda
" Dok, dr. sc. Arfa Kovagié, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: ;
Rezultati ispitanih parametara u uzorku SUKLADNI SU minimalnim zahtjevima vrijednosti parametara (MDK/vrijednosti) utvrdenim
u Prilogu | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monintorinzima vode namjenjene za ljudsku potro$nju (NN
64/2023, NN 88/23).

/7

oditelj Odjela f’@)r’{itame mikrobiologije

Antonija Mikrut, dr. med. specijalist meé?éinske mikrob\Wrazito[ogijcm
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Broj izviestaja: 54 24-01699

Napomena:

Rezultati se odnose isklju€ivo na ispitani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pecata i potpisa.

Laboratorij se odrie svake odgovornosti za tvrdnje koje je narucitelj naveo o dostavijenom uzorku.
Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odluéivanja.

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda, osim ako nije regulirano posebnim ugovorom.

----- Kraj ispitnog izvjestaja -----
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Broj ispitnog izvjestaja :47/2024

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO — DALMATINSKE ZUPANIJE

17025-HAA
Sluzba za zdravstvenu ekologiju — 21000 Split, Vukovarska 46 =
r‘—! Odjel opée zdravstvene ekologije, tel. 021 401 168 5
2 Odsjek za fiziologiju, pracenje i unapredenje prehrane, tel. 021 401 176, <
== e-mail: zana.skaricic.gudelj@nzjz-split.hr ST

Analiticki broj:
Zahtjev:

Naruditelj:

Viasnik:

Mjerno mjesto:
Uzorak:

Uzorak dostavio:
Metoda uzorkovanja:
Datum uzorkovanja:
Datum dostave uzorka:

Opis uzorka:

REZULTATI ISPITIVANJA

Potetak ispitivanja: 8.5.2024.

Split, 13.6.2024.

ISPITNI IZVJESTA)

47/2024

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti prema ugovoru
Splitsko dalmatinska zupanija

Splitsko dalmatinska Zupanija

DV Imotski

2764/24_z.0. Opadac

Jasminka Jagnji¢, djelatnik NZZJZ SDZ

HRN ISO 5667-5:2011

8.5.2024.

8.5.2024.

Bez obiljezja

Zavrdetak ispitivanja: 13.6.2024.

Pokazatelj Metoda ispitivanja jl;ﬂj?r:irz MDK Rezultat
Floranten HRN EN 16691:2015* pg/ - . 0,002
Benzo(a)piren HRN EN 16691:2015* [ pg/L 0,010 <0,001
Benzo(b)fluoranten HRN EN 16691:2015* |  pug/L <o,501
Benzo(k)fluoranten HRN EN 16691:2015* | pg/L [ <0,001—
Indeno(1,2,3-cd)piren HRN EN 16691:2015* | ug/L 20400 1= <O,001—-i
Benzo(ghi)perilen HRN EN 16691:2015* | pg/L <0,001

MDK- maksimalna dopustena koncentracija

* akreditirana metoda

Voditelj odsjeka za fiziologiju, pracenje i unapredenje prehrane
Zana Skariti¢ Gudelj, dipl.ing.

oy
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Broj ispitnog izvjestaja :47/2G24

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku SUKLADNI SU maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu !
Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN
64/2023;88/2023).

Napomena:

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.
Ovaj dokument je pravovaljan bez pecata i potpisa. & N
Laboratorij se odri¢e svake odgovornosti za tvrdnje koje je narucitelj naveo o dostavljenom uzorku " Al &
Pri davanju izjave o sukladnosti primjenjuje se binarno pravilo odludivanja. X ;
Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda, osim ako nije regulirano posebnrm ugo'vm‘om

- e

s
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1 Republika Hrvatska
r Hrvatski zavod za javno zdravstvo oy, 17025-HAA
i, - Sluzba za zdravstvenu ekologiju i‘\B\E\\—/_&m}E -
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu TN =
HZJ)Z Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
Tel: (01) 46 83 009 ! E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ

Datum: 12.06.2024.

Broj ispitnog izvjestaja: 240056 Oznaka uzorka: 1530/24 ]
Naziv uzorka: voda za ljudsku potro3nju, anal.br. 2764/24, DV Imotski, ZO Opatac
Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)
NASTAVN| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVNO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE,
Naruditelj: Sluzba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za kemijsko ispitivanje voda, Vukovarska 46, 21000
Split
Tip zahtjeva: it Dopis
Datum dopisa: 08.05.2024.
Uzorkovaolla: Narugitelj Lokacija: DV Imotski ZO Opacac
Datum/vrijeme uzorkovanja: - Datum/vrijeme dostave: 09.05.2024. (12:00)
L - prema zahtjevu za Monitoring parametara skupine B | MiZ_Provedba dodatnog pracenja U,
Vrsta ispitivanja: Bisfenol A (revizijski)
Podetak ispitivanja: 09.05.2024. Kraj ispitivanja: 11.06.2024.
i KONAGNA OCJENA: SUKLADNO

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdaiena Ujevié Bosnjak, univ.mag.ing.cheming.

Dostaviti:
1. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVNO SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu ekologiju,

Odjel za kemijsko ispitivanje voda
Vukovarska 46, 21000 Split

Napomene:

1) Zabranjuje se isticanje Imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovareno posebnim Lgovoram.

2) Ispltni izvjesta] rezullal je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i polpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzarak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirans metode nose oznaku 8, a fleksibilno akreditirane Fn

5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog Tzvjestaja i nije obuhvateni poedrugjem akreditaclje.

6) Mjerna nesigurnost je izrazena kao prosirena mjema nesigurnost sa obuhvatnim faktarom pokrivanja k=2, 5to predstavija 85% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izraZeni kao manje ad (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

8) Ako Je uzorkovanje provea HZJZ mjerna nesigurnost rezullata obuhvada i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.

9) HZJZ se odrice odgovornosti kada su Informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.
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Oznaka uzorka: 1530/24

—

Broj ispitnog izvje$taja: 240056

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Potetak ispitivanja: 09.05.2024. | Kraj ispitivanja: | 11.06.2024.
Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju, anal.br. 2764/24, DV Imotski, ZO Opadac
Mjerna Ocjena
Nazlv parametra Metoda Mijerna jedinica Rezultat neslg *MDK ispravnosti
T R Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-54, B _
Cijanidi slobodni zdanje: 1/2 ug/L CN <15 - DA
Vlastita metoda, oznaka: P-VODE-28,
Detergenti - neionski ] izdanje: 1/4, Merck 1.01787.0001 (kivetni Hg/L <60 - 200,0 DA
test)
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-61,
Bisfenol A lzdanje: 1/0, 10.6.2022., modificirana HRN ug/L <0,75 - 25 DA
EN ISO 18857-2-2012
Mutnoéa HRN EN {SO 7027:2016 NTU 0,58 - 4 DA

mezultat mjerepja preuzet sa zahtjeva naruditelia.

IZJAVA O SUKLADNOSTL:

lzmjerene vrijednosti pokazateljé' odredivanih u uzorku vode su U SKLADU sa maksimaino dopustenim koncentracijama utvrdenim U
Prilogu | (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potro§nju (NN 64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za

ljudsku potrodnju (NN 88/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem otitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-

03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1 -20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, univ.mag.ing.techn.aliment.
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Broj ispitnog izvjestaja: 240056 Oznaka uzorka: 1530/24

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivanja: 10.05.2024. Kraj ispitivanja: 13.05.2024.
Naziv uzorka: voda za ljudsku potro3nju, anal.br. 2764124, DV Imotski, ZO Opacac

= . q Mjerna ‘- tejenai
Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat nesig. MDK ispravnosti

Berilij (Be) Fu HRN EN ISO 17294-2:2023 ugiL <0,14 - - DA

Bor (B) Fs HRN EN ISO 17294-2:2023 mg/L 0,0060 0,0005 15 DA

Molibden (Mo) E™ HRN EN 1SO 17294-2:2023 pgiL 0,376 0,034 = DA

Srebro (Ag) F= HRN EN ISO 17294-2:2023 pgiL <0,30 - 10 DA

Barij (Ba) Fu HRN EN ISO 17294-2:2023 pgil 9,97 0,38 700 DA

Uranij (U) F® HRN EN ISO 17294-2:2023 giL 0,414 0,046 30 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu | (Tablica 2. i

Tablica 3.) Pravilnika o parametsima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN
64/2023) i Ispravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju

(NN 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ogitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-

03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimaino dozvoliena koncentracija

Analiticar:
Bernardo Marciu$ mag.chem.
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Broj ispitnog izvjeStaja: 240056

Oznaka uzorka: 1530/24

=

Odsjek za pesticide

Podetak ispitivanja:

14.05.2024,

Kraj ispitivanja:

24.05.2024.

Naziv uzorka:

voda za ljudsku potrodnju, anal.br. 2764/24, DV Imotski, ZO Opadac

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinlca

Rezultat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,05

0,5

DA

1zodrin m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pa/L

<0,03

DA

Aldrin ||

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/lL

< 0,03

DA

Dieldrin [ ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

DA

Heptaklor B

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

DA

Heptaklorepoksid-cis m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

DA

Heptaklorepoksid-trans |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

DA

Dimetoat |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, ERA 536

pgiL

<0,03

0,1

DA

Klorfenvinfos u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,03

0,1

DA

Klorpirifos |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ua/lL

<0,01

0.1

DA

Klorpirifos-metil |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

pall

<0,03

0.1

DA

Malation m

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,02

0,1

DA

Ometoat |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

g/l

<0,03

0.1

DA

Pirimifos-metil ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ua/l

<0,03

0,1

DA

Glifosat | |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA .-

525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0.1

DA

Fosetil [}

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,05

0.1

DA

Malaokson | |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,03

0,1

DA

Atrazin o

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgiL

<0,01

0,1

DA

Simazin n

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
fzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pa/lL

<0,04

0,1

DA

Desetil atrazin |

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgiL

<0,03

0.1

DA

Deisopropil atrazin | |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

ua/L

<0,02

0.1

DA

Desetil terbutilazin ]

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0.1

DA

Desetil deisopropil atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 538

pg/lL

< 0,04

01

DA
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Broj ispitnog izvjeStaja: 240056

Oznaka uzorka: 1530/24

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
Ispravnosti

Desetil 2-hidroksi atrazin [

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
\zdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,03

0.1

DA

Hidroksi atrazin ||

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
izdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/lL

<0,03

01

DA

Hidroksi simazin &

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/lL

< 0,03

0.1

DA

Hidroksi terbutiiazin ]

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,02

0.1

DA

Metribuzin ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,05

01

DA

Terbutilazin B

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
5253, EPA 536

uglL

<0,03

0,1

Bentazon m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
jzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 636

pg/L

<0,03

0.1

DA

Bromagcil | |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

< 0,01

0,1

DA

Desmetil isoproturon n

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

0.1

DA

Dikamba -1

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, ERA 536

ug/L

<0,03

0,1

DA

Dimetenamid-p ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,01

0.1

DA

Diuron |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/lL

<0,02

0,1

DA

24D ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/L

<0,02

0,1

DA

2,6-diklorobenzamid B

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pa/L

< 0,02

0,1

DA

Izoproturon ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,01

0.1

DA

Klorotoluron o

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

< 0,02

0,1

DA

Linuron a

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

0,1

DA

MCPA (2-me\il-4-klorofenoksioctena B
kiselina)

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
jzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/lL

<0,02

0.1

DA

Mekoprop ||

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

pglL

<0,03

0,1

DA

Pendimetalin "

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Jzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,02

0,1

DA

Prosulfokarb "

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
izdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,01

01

DA

Azoksistrobin |

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/l

<0,05

0,1

DA

Folpet

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
\zdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,02

0,1

DA

Mankozeb B

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/L

<0,03

0,1

DA

Propineb ¢}

Vliastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

< 0,04

0.1

DA

O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0
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Broj ispitnog jzviestaja: 240056 Oznaka uzorka: 1530/24

Ocjena

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat weesri;a *MDK ispravnosti

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Tebukonazol H | Izdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA ug/L <0,02 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Tiofanat-metil @ | \zdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA Mg/l < 0,02 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor o | I1zdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA Hg/L < 0,01 - 0.1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor ESA ® | Izdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA pgit <0,03 - 0.1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor OXA B | 1zdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA Hg/L <0,03 - 0.1 DA
5253, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
S-metolaklor B | izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA yg/L < 0,01 - 0.1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Metolaklor ESA ®:| lzdanje: 1/4, 12.3.2023,, modificirane EPA pgll <0,03 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Metolaklor OXA L] lzdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA yg/L < 0,03 - 0.1 DA
525.3, EPA 536
1ZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita odredivanih u uzorku vode U skladu je s maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu |

(Tablica 2.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN

64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju

(NN 88/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem otitovanja nadleznog ministarstva(KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiticar:
Maja Re&i¢ mag.nutr.
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